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Подставляя выражение (11) в (9), можем найти максимальную производительность барабанно­
го сборщика шириной L 
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которая может реализоваться при заданной скорости вращения  , радиуса R и уровня затоп­
ленности барабана в воде, определяемым углом 0

. 
Приведем численный пример. Для барабана с параметрами L=2 м,   R=0,2 м,   =3,14 c-1,  0

=0 и жидкости  в  пленке  при   =15 Па*с, 
 =850 кг/м3  будем иметь 
*
0h 3 см.  
 
Рис.3. Распределение толщины пленки по поверхности барабана при разных расходах 
 жидкости. (h, см, , рад) 
 
На рис.3 иллюстрируется распределение толщины пленки по поверхности барабана при раз­
ных расходах жидкости (линии 1,2 соответствуют m= 0,009, 0,008  м2/c). Параметры барабана те же, 
что и на вышерассмотренном примере. Сплошная и пунктирная линии соответствуют вязкости жид­
кости  =9 и 18 Па*с. 
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ся регулярное ( в т.ч регламентное) технического обслуживания данных систем, таких как:  
– автоматическая пожарная сигнализации (АПС) 
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– автоматические установки пожаротушения (АУПТ) 
– система оповещения о пожаре и управлением эвакуацией (СОУЭ) 
– противопожарная автоматика (система дымоудаления, и др.) 
Конечно, можно понять, что  собственник (руководитель организации) хочет сэкономить свой 
бюджет, рассчитывая  на наличие договорных гарантий, на оборудование и качество монтажно­
наладочных работ, предоставленных проектно­монтажной организацией, но принятие такого решения 
идет вразрез  со статьей 61 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожар­
ном режиме». В соответвии с этим постановлением собственник объекта или руководитель организации 
обеспечивает исправное состояние АПС и организует ежеквартальную проверку ее работоспособности. 
Для выполнения этих требований статьей 63 вменяется проведение регулярных работ по техническому 
обслуживанию (ТО) в соответствии с годовым планом­графиком, составляемых с учетом технической 
документации заводов–изготовителей на оборудование противопожарной защиты.  
Для лиц, кто пренебрегает данными требования, в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», может наступить ответственность за 
неисполнение требований пожарной безопасности. Эту ответственность несут:  
– собственники имущества;  
– лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители предприятий;  
– лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности;  
– должностные лица в пределах их компетенции.  
Очевидно, что при отсутствии регулярного проведения технического обслуживания противо­
жарные системы могут выйти их строя, что сводит на нет все финансовые затраты по установки та­
ких систем, и тем более может повлечь за собой в материальный ущерб, или даже гибель людей, что 
никакая дисциплинарной ответственность не сможет такое компенсировать. 
Учитывая все вышеперечисленное, становится очевидным, что регулярное техническое обслу­
живание систем противопожарной защиты, несомненно, имеет очень важную роль, ничуть не мень­
шую, чем собственно сама установка оборудования такого типа.  Именно в обеспечении непрерывной 
работоспособности АПС и заключается главная задача квалифицированного технического обслужива­
ния. Проведение технического обслуживания таких систем, как АПС и УАПТ должны выполняться 
только организации, имеющей соответствующую лицензию. Это определено Постановлением Прави­
тельства РФ № 1225 от 30.12.2011 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслу­
живанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 
Обязательность проведения регулярного технического обслуживания должна быть зафиксиро­
вана в инструкции по эксплуатации АПС или УАПТ, которую разрабатывает проектно­монтажная 
организация и передает заказчику в составе эксплуатационной документации. Кроме этого на объек­
те должна быть:  
– проектная документация,  
– акт приемки в эксплуатацию; паспорта и копии сертификатов на технические средства, под­
лежащее обязательной сертификации или декларированию,  
– технологические карты проведения регламентных работ по ТО,  
– график ТО,  
– журнал учета работ по ТО,  
– журнал учета неисправностей, с регистрацией заявок в обслуживающую организацию,  
– акты проверки работоспособности противопожарных систем,  
– договор с обслуживающей организацией на работы по ТО,  
– должностные инструкции лица, ответственного за эксплуатацию противопожарных систем.  
Проведение технического обслуживания систем противопожарной защиты это мероприятия, 
оформляемые в виде годового плана­графика, прилагаемого к договору между заказчиком и обслу­
живающей организацией. Такой план­график должен включать в себя:  
1. Перечень регламентных работ для каждого месяца.  
2. Конкретные мероприятия  по каждому виду регламентных работ (технологические карты).  
Периодичность регламентных работ по техническому обслуживанию АПС описаны в методи­
ческих рекомендациях, выпущенных в 1999 году ВНИИПО МВД России «Автоматические системы 
пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля». Но стоит учитывать, что в 
 
 
 
 
 
Секция 3:  Современные технологии ликвидации ЧС и техническое обеспечение  
аварийно­спасательных работ 
 286
данных рекомендациях, не описаны технологические карты для каждого вида регламентных работ, 
т.к. они зависят от специфики оборудования заводов–производителей. Что бы составить технологи­
ческие карты необходимо использовать эксплуатационную документацию производителей (паспор­
та, руководства по эксплуатации к каждому оборудованию). При этом необходимо понимать разли­
чие между техническим обслуживанием отдельных устройств и их обслуживанием в составе проти­
вопожарной системы, нельзя пренебрегать взаимосвязью устройств пожарной сигнализации с проти­
вопожарной системой целиком. В противном случае, тестовая проверка дымовых пожарных извеща­
телей может, например, закончиться автоматическим запуском системы пожаротушения, что может 
привести  к временному выводу из строя системы, а так же к дополнительным финансовым затратам. 
Таким образом, технологические карты для регламентных работ по техническому обслуживанию 
противопожарных систем  должны индивидуально разрабатываться для каждого объекта. Квалифи­
цированно выполнить эту работу может проектная или обслуживающая организация на основе про­
ектной (или исполнительной) документации на АПС, УАПТ, и документации заводов–
производителей конкретных элементов противопожарной системы. 
Регламентные работы должны обеспечивать полноту работ для ежеквартальной проверки ра­
ботоспособности АПС, оговоренной в Постановлении Правительства РФ №390.  
В ежеквартальную проверку входят следующие мероприятия:  
1. Проверка основного и резервного источников питания.  
2. Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики.  
3. Проверка работоспособности пожарных извещателей.  
Акт проверки работоспособности составляется на основании проведенных испытаний системы 
и подписывается представителями заказчика и обслуживающей организации. 
При организации технического обслуживания системы противопожарной защиты не следует 
пренебрегать документированием. Основным документом, который требует регулярного заполнения, 
является «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию АПС»  
Руководителям, заинтересованным в квалифицированном и надежном обслуживании целесо­
образно сразу выбрать обслуживающую организацию, у которой организован дистанционный мони­
торинг состояния средств  противопожарной системы. 
Такой центр мониторинга может осуществлять:  
  – сбор и хранение информации о состоянии систем в независимой базе данных, что позволит 
полностью восстановить картину развития ЧС; 
  – дистанционный круглосуточный контроль за состоянием оборудования систем противопо­
жарной защиты данных объектов, со своевременным направлением информации ответственным ли­
цам, заинтересованным службам, с фиксацией  направления информации;  
– автоматическую передачу извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны по выде­
ленному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме, 
при отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, а так же на других объ­
ектах при наличии технической возможности осуществлять дублирование сигналов автоматической 
пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установлен­
ном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.  
При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о 
пожаре, например, передача извещений "Внимание", "Пожар" и др. (в соответствии с изменени­
ем N 1, утвержденным приказом МЧС России от 1 июня 2011 г. N 274, пункт 14.5 настоящего СП 
изложен в новой редакции, вступившей в силу с 20 июня 2011 г.) 
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